PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NOWYM DWORZE
GDANSKIM

Nowy Dwér Gdanski, dnia 14.08.2018r.

SE HK 30.4423.235.4/125 782018

Tristan Hotel & SPA
ul. Rybacka 17, Katy Rybackie
82-110 Sztutowo

7BIORCZA ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY NA PLYWALNI

Na podstawie § 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé woda na ptywalniach (Dz. U. z 20151, poz.
2016), oraz po przeanalizowaniu:

parametrow jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan,

o ktorych mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia;

wynikéw badan wody na plywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia;

zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego plywalnig

oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;

wynikow badan wody na ptywalni wykonywanych przez Powiatowego Panstwowego

Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdanskim przed wydaniem oceny,
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdanskim przedstawia
ponizej zbiorczg roczng ocene jakosci wody na plywalni

Basen Kapielowy Hotelu Tristan,
7a okres od 17 czerwea 2017r. do 17 czerwca 20183r.

Zarzadzajacy ptywalnig posiadat ustalony z Panstwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Nowym Dworze Gdafiskim harmonogram pobierania probek wody. Ponadto:

0 dokumentowat biezace obserwacje wody na ptywalni;

o dokonywat systematycznego 1 udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen;
" rejestrowat wyniki pomiaru jakosci wody;

e podejmowal stosowne dzialania naprawcze;

- prowadzit badania jakosci wody zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Badania jakosci wody na plywalni wykonywane byly w laboratoriach posiadajacych
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badan odpowiadajgcych
metodykom referencyjnym analiz wody na ptywalniach okre$lonych w cyt. wyzej
rozporzadzeniu. |

Ocena jakosci wody doprowadzanej na ptywalnig.

Plywalnia zaopatrywana jest w wod¢ z wodociggu publicznego — Centralny Wodociag
Zutawski Sp. z 0.0

W oparciu o zapisy rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017r., poz. 2294),



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdagsk:
Jakosci wody z dnia 29.12.2017r., w ktorej stwierdzil, ze woda 7 WW. wodociggu jest

przydatna do spozycia przez ludzi.

Ocena jako$ci wody na ptywalni.

Woda w niecce basenowe; zewnetrzne;

Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdariskim:

liczba punktéw pobierania probek wody: 2
_liczba badan ogotem: 15
liczba badan wykonanych w ramach kontrol; wewnetrzne;j: 13

liczba badan wykonanych przez Panstwowego Powiatowego -

(Dz. U. 2 2015 r., poz. 2016).

W okresie od. 17.06.2017r.
sanitarnym z uwagi na:

Niecka basenowa zewnetrzna

— 17.06.2018r., jakogé wody nie odpowiadala wymaganiom

Oznaczane parametry Najwyzsze Ilos¢ Minimalna Maksymalna Odsetek oznaczen
dopuszczalna | oznaczen wartos¢ wartos¢é nieodpowiadajacych
wartos¢é ogoltem przekroczenia | przekroczenia wymaganiom

Parametry mikrobiologiczne

Escherichia coli w 100 m] 0 jtk/100ml 9 0 0 -

wody

Pseudomonas aeruginosa w | Jtk/100ml 9 0 0 -

100 ml wody

Ogolna liczba 100 jtk/1ml 8 0 0 -

mikroorganizméw w

36+£2°C po 48 h w 1 ml

wody

Legionella sp. w 100 m] 0Jtk/100ml | 1| 0 0 -

Parametry fizykochemiczne

Metnosé 0,5 NTU 6 0 0 -

Chloroform 0,03 mg/I 4 0,093 mg/l 0,095 mg/I 50%

2 THM 0,1 mg/] 4 0 0 -

Glin 0,2 mg/l 2 0 0 -

Azotany 20 mg/] 4 0 0 -

Utlenialno$¢ 4 mg/l 6 4,2 mg/l 4,8 mg/l 33,33%

System cyrkulacji niecki Zzewnetrzne;

Oznaczane parametry Najwyzsze Ilos¢ Minimalna Maksymalna Odsetek oznaczen
dopuszczalna | oznaczen wartos¢ wartosé nieodpowiadajgcych
wartosé ogolem przekroczenia | przekroczenia wymaganiom

Parametry mikrobiologiczne

Escherichia coli w 100 ml] 0 jtk/100ml 6 0 0 -

wody

Pseudomonas aeruginosa w | 0 jtk/100ml 6 0 0 -

100 ml wody




Ogolna liczba 20 jtk/Iml 5 0 0 -

mikroorganizmow w

36£2°Cpo48 hw 1 ml

wody

Legionella sp. w 100 ml 0 jtk/100ml 0 0 0 -
Parametry fizykochemiczne

Metnosé 0,3 NTU 4 0 0 -

Chloroform 0,03 mg/l 4 0,034 mg/l 0,102 mg/l 75%

2. THM 0,1 mg/l 4 0 0 -

Azotany 20 mg/] . 0 0 -

Utlenialnos¢ - 6 0 0 -

Woda w niecce basenowej wewnetrznej wyposazone] w urzadzenia wytwarzajgce aerozol

wodno-powietrzny

Gdanskim:

liczba punktow pobierania probek wody: 3

liczba badan ogotem: 68
liczba badan wykonanych w ramach kontroli wewngtrzne;: 62
liczba badan wykonanych przez Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze 6

Jakos¢ wody pod wzgledem mikrobiologicznym odpowiadala wymaganiom
sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 20135 r.
w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach

(Dz. U. z 20135 r., poz. 2016).

Jakos¢ wody pod wzgledem fizykochemicznym nie odpowiadala wymaganiom
sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

W sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

W okresie od. 17.06.2017r. — 17.06.2018r., jakos¢ wody nie odpowiadala wymaganiom

sanitarnym z uwagi na:

Niecka basenowa wewnetrzna

Oznaczane parametry Najwyzsze Ilos¢ Minimalna Maksymalna Odsetek oznaczen
dopuszczalna | oznaczen | wartosé¢ wartos¢ nieodpowiadajacych
wartos¢é ogolem przekroczenia | przekroczenia | wymaganiom

Parametry mikrobiologiczne

Escherichia coli w 100 ml 0 jtk/100ml 20 0 0 -

wody

Pseudomonas aeruginosa w | 0 jtk/100ml 26 97 jtk/100ml 97 jtk/100ml 3,85%

100 ml wody

Ogolna liczba 100 jtk/1ml 26 >300 >300 3,85%

mikroorganizmow w

36£2°Cpo48 hw 1 ml

wody

Gronkowce 0 jtk/100ml 0 0 0

koagulazododatnie w 100

ml wody

Legionella sp. w 100 ml 0 jtk/100ml 13 0 0 -

Parametry fizykochemiczne

Metnosc 0,5 NTU 14 0 0 -

Chloroform 0,03 mg/l 6 0,034 mg/1 0,081 mg/l 83.33%

2 THM 0,1 mg/l 6 0 0 -

Azotany 20 mg/l 6 0 0 :

Utlenialno$¢ 4 mg/l piw 0 0 -




Przekroczenia parametréw mikrobiologicznych mialy charakter incydentalny.

Brodzik dla dziecj

Oznaczane pParametry Najwyzsze Hos¢ Minimalna Maksymalna Odsetek oznaczen
dopuszczalna | oznaczen wartos¢ wartos¢é nieodpowiada jacych
wartos¢ 0golem Przekroczenia | przekroczenia wymaganiom

Parametry mikrobiologiczne

Escherichia coli w 100 m] 0 jtk/100m] 26 0 0 -

wody

Pseudomonas acrugimosa w | 0 jtk/100m] & 94 jtk/100ml 94 jtk/100ml 3,70%

100 ml wody

Ogolna liczba 100 jtk/1ml P >300 jtk/1ml >300 jtk/1ml 3,70%

mikroorganizméw w

36£2°Cpo48 h w 1 m]

wody

Gronkowce 0 jtk/100mlI 14 0 0 -

koagulazododatnie w 100

ml wody

Legionella sp. w 100 m] - 0jtk/100ml 14 0 0 -

System cyrkulacji niecki wewnetrzne;

Oznaczane parametry Najwyzsza Ilos¢ Minimalna Maksymalna Odsetek oznaczen
dopuszczalna | oznaczen wartos¢ wartosé nieodpowiadajacych
wartos$¢ 0go0lem Przekroczenia | przekroczenia wymaganiom

Parametry mikrobiologiczne

Escherichia coli w 100 ml | Jtk/100ml 14 0 0 -

wody

Pseudomonas aeruginosa w | 0 jtk/100ml 15 96 jtk/100ml 96 jtk/100ml 0,67%

100 ml wody

Ogolna liczba 20 jtk/1ml 15 50 jtk/1ml 50 jtk/1ml 0,67%

mikroorganizméw w

36+2°C po 48 hw 1 ml

wody

Legionella sp. w 100 ml] 0 jtk/100m] 5 0 0 -

Parametry fizykochemiczne

Metnosé 0,3 NTU 6 0 0 -

Chloroform 0,03 mg/I 6 0,032 mg/I 0,87 mg/I 66,67%

2 THM 0,1 mg/l 6 0 0 -

Azotany 20 mg/I 6 0 0 -

Utlenialno$¢ - 14 0 0 -

Przekroczenia parametrgw mikrobiologicznych mialy charakter Incydentalny

Woda w niecce basenowe; Wyposazone] w urzadzenia wytwarzajace aerozol

wodno-powietrzny - jacuzzi

liczba punktéw pobierania probek wody: .
liczba badan ogétem: 41
liczba badan wykonanych w ramach kontro]; wewnetrznej: 38
liczba badan wykonanych przez Panstwowego
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Gdanskim:




Jakos¢ wody pod wzgledem mikrobiologicznym odpowiadala wymaganiom
sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
W sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).
Jakos$¢ wody pod wzgledem ﬁzykochemlcznym nie odpowiadala wymaganiom
sanitarnym okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.

W sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

W okresie od. 17.06.2017r. — 17.06.2018r., jako$¢ wody nie odpowiadata wymaganiom
sanitarnym z uwagi na:

Niecka wytwarzajgca aerozol wodno — powietrzny (jacuzzi)

Oznaczane parametry Najwyzsze Ilos¢ Minimalna Maksymalna Odsetek oznaczen
dopuszczalna | oznaczen | warto$é wartos¢ nieodpowiadajacych
wartosé ogolem przekroczenia | przekroczenia | wymaganiom

Parametry mikrobiologiczne

Escherichia coli w 100 ml | 0 jtk/100ml 26 0 0 -

wody

Pseudomonas aeruginosa w | 0 jtk/100ml 27 3 jtk/100ml 4 jtk/100ml 1,85%

100 ml wody

Ogolna liczba 100 jtk/1ml Bt 0 0 -

mikroorganizmow w
0270 PO 48 hw 1 ml

wody

Legionella sp. w 100 ml 0 jtk/100ml 14 0 0 -
Parametry fizykochemiczne

Metnosé 0,5 NTU 14 0 0 -

Chloroform 0,03 mg/l 6 0,042 mg/l 0,063 mg/l 50%

> THM 0,1 mg/l 6 0 0 -

Azotany 20 mg/l 6 0 0 -

Utlenialno$¢ 4 mg/] 26 4,1mg/1 57 mg/l 11,54%

Przekroczenia parametréw mikrobiologicznych miaty charakter incydentalny.

System cyrkulacji jacuzzi

Oznaczane parametry Najwyzsze Ilos¢ Minimalna Maksymalna Odsetek oznaczen
dopuszczalna | oznaczen | warto$é wartos¢ nieodpowiadajacych
wartosé ogolem przekroczenia | przekroczenia | wymaganiom

Parametry mikrobiologiczne

Escherichia coli w 100 ml 0 jtk/100ml 14 0 0 -

wody

Pseudomonas aeruginosa w | 0 jtk/100ml 14 0 0 -

100 ml wody

Ogolna liczba 100 jtk/Iml 14 0 0 -

mikroorganizmow w
36+2°Cpo48 hw 1 ml

wody

Legionella sp. w 100 ml 0 jtk/100ml 6 >100 jtk/100ml | >100 jtk/100ml | 16,67%
Parametry fizykochemiczne

Metnosé 0,5 NTU 6 0 0 -

Chloroform 0,03 mg/l 6 0,043 mg/l 0,067 mg/l 50%

2 THM 0,1 mg/l 0 0 0 -

Azotany 20 mg/I 6 0 0 -

Utlenialnos¢ - 14 0 0 -

Przekroczenia parametréw mikrobiologicznych miaty charakter incydentalny.




Ocena jakosci cieple; wody uzytkowej (woda z natryskow).

wia z dnia 9 listopada 2015 r. W sprawie wymagan,
na plywalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

bakterii  Legionella
Sp. W wodzie 7z
natryskow - ogélem

[los¢  wykonanych | Ilog¢ badan w zakresie b
badan w zakresie ktorych stwierdzono:

akterii Legionellq Sp., W

Postepowanie w zwiazku zZe
stwierdzonym skazeniem cieptej wody
uzytkowej

brak Srednie wysokie bardzo wysokie
skazenia |skazenie skazenie skazenie
6 1 0 0 0 -

Otrzymuja:
1. Adresat:
2. HK a/a




